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Vastavalt Tehnovõrkude Ehituse OÜ maagaasi müügi- ja võrguteenuse osutamise tüüptingimuste (edaspidi: Tüüptingimused) p-le 4.7 korrigeeritakse gaasiarvestist läbinud gaasi kogus alljärgneva metoodika alusel (mida kasutatakse ka paljudes muudes Euroopa Liidu riikides) tagamaks klientide poolt faktiliselt tarbitava gaasi kogus: 


Tn x p

Z =     -------------


T x pn, kus

Tn – standard temperatuur K ( kelvinites 293,15 ) ( 20° C )

p – rõhk bar ( ülerõhk 20mbar )

T – temperatuur K ( kelvinites 279.38) (6.23° C )

pn – standardrõhk bar ( 1,01325 bar ).


293.15 x 1.03325

Z =
--------------------  =  1.070

279.38 x 1.01325
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